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Apparecchio autonomo per illuminazione di emergenza tipo LINERGY CRISTAL EVO
Installazione a soffitto. Codice CW24N10EGRT. Flusso luminoso 730 Lm. Versione SE.
Grado di protezione IP65. Serie ENERGY TEST SE. Autonomia 1 ora

Apparecchio autonomo per illuminazione di emergenza tipo LINERGY CRISTAL WALL
Installazione a parete. Codice CW24N10EGRT. Flusso luminoso 620 Lm. Versione SE.
Grado di protezione IP65. Serie ENERGY TEST SE. Autonomia 1 ora

Centrale impianto antincendio

Pannello ottico-acustico di allarme incendio

Pulsante manuale di allarme incendio

Rivelatore ottico di fumo
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